
Situation am 21.8.2014, Techniker von Fa. Berndt kommt um 9.45 h, 

danach folgende Werte festgehalten: 

 

Stand Uhr WP         30,5 h 

(eingebaut von H. Berndt am 18.8.2014, 20.30 h)   

D.h. Laufzeit WP vom 18.8.  20.30 – 21.8.  9.45 h = 

61 ¼ Std. = 30,5 Stunden gelaufen, d.h. die WP läuft 

praktisch rd. 12 Stunden pro Tag  

 

Steuerautomat Schwimmbad 

Zusatzheizung EIN: 

Betriebsstunden: Filter  9126 h 

    Solar    958 h 

    Heizung 6046 h  

 

Schaltkasten Wellnessraum 

Lüftungsanlage Laufzeit insgesamt 787,0 h 

 

WP-Verbrauch insgesamt:   8.558 kW 

 

Gemessen und protokolliert im Beisein des Mitarbeiters von Herrn 

Berndt, Herrn Karl Herkenrath und Inge Herkenrath 

 

  


